4 Analisi chimicofmicrobiologiche

4 Salute e sicurezza ambienti di lavoro
Membro degll Accordl dI Mutuo Riconescimento

4 igiene degli alimenti EA, UAF, ILAC
4 Consulenza in campo ecotogico/fambientale

LAB N® 0533

Spett.le
SERVIZI ACQUA POTABILE SPA
VIA XXIV MAGGIO, 169

Tromello, 24/07/2013 21015 LONATE POZZOLO VA

Rapporto di prova n°® 13LA14021

Data accéttazlone: 17/07/2013
Data prelievo: 17/07/2013 09.,00.00 ' Data inizio prove: 17/07/2013
- : Data fine prove: 24/07/2013
Descrizione: acqua di pozzo
Camplonamento: Cliente .
Procedura campionamento:  ARC/LAB/PT 03 rev. 0 ;
Punto di prellevo: Comune di Lonate Pozzolo Pozzo n. 4 - Via Goldoni dopo il 2° filtro -
RISULTATI ANALITICI

Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo _ _ legge {1)

* Cloro atfivo libero mgfl <0.03
M.L (R, APAT CNR IRSA 4080 Man. 29 2003)
* Colore Sc Pt/Co <5 Accettabile
UNI EN IS0 7887:1997 Sezigne 4
* Qdore Assente Accettabile
M.U. 927:94
* Sapore Assente Accettabile
M.U, 923:94 :
* Torbidita NTU 0.13+£0.04
M.I, (R#._UNI EN ISO 7027:2003}
Concentrazione loni idrogeno unita pH 75102 6.5 - 9.5
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conduclbilita a 25°C WSfcm M7+ 107 2500
APAT CNR IRSA 2030 Man 28 2003 _
* Residuo fisso a 180° mg/l 538
UNI UNICHIM 10506:98 _
Azoto ammoniacale mgfl <0.050. 0.5
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 28 2003
Azoto nitrico {espresso come NO3) mg/l 355136 50
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Waslewater, ed 215! 2005 4110 8
Clorur mg/l 10.7+1.1 250
AFHA Standard Methods for the Exarminalion of Water and Wastewater, ad 21st 2005 4110 B
Solfati mg/l 226+23 250
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastawaler, ed 215t 20054110 8
Calcio mg/l 9221149
EPA 200.7 1994
Magnesic mgfl 25.2+50
EPA 200.7 1994
Durezza {da calcolo) °F 33x6 :
EPA 200.7 1394 (APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003} i
Ferro ugfl <20 200
EPA 200.7 1994

Parametrl microbiologici:

Conta Batter| coliformt a 37°C UFC/00 m| <1 0
UNI EN IS0 9308-1:2002

di cul Escherichia coli UFC/00 ml <1 0
UNI EN IS0 9308-1:2002

Conta Enterococchi UFC/100 mi <1 0
UN! EN ISO 7899-2;2003
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4 Analisi chimico/microbiologiche
- & Salute e sicurezza ambienti di lavoro
4 |giene degli alimenti
& Consulenza in campo ecologico/ambientale

LAB N° 0533

Membro degll Accordi dl Mutuo Riconoscimenta
EA, UAF, ILAC

Rapporto di prova n° 13LA14021

Tromello, 24/07/2013

(*) Le prove precedute dall'asterisco non rientrano nelle attivitd accreditate da ACCREDIA,

NOTE: UFC = numaro
Espressions del risuftati secondo la norma 1SO 7218:2007
<1 UFC =0 UFC
<4 UFC = numero UFC compreso o ugualetraie 3
<10 UFC =1l valore riportato & da considerarsi come “stimato”

Limiti di legge : (1) Allegato | D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31 |

T risultali riportall nel presente rapporto di prova si riferiscono unicamente al campiane effettivamenta sottoposto a prova.

La procedura df campionamento & esclusa dall'accreditameanto di questo jaboratorio.

Liincertezza di misura, caicolata secondo la Procedure Tecniche ARC/LAB/PT/O2 8 ARCALAB/PT/08, & a disposizione presso il nosbro laboratorio su richiesta daf cliente.
1 parametri contrassegnali con * sono esaguitl mediante {'utlizze di prove che non riantranc nel'Accreditamento ACCREDIA df quasto faboratario.

L'incertezza esfesa di misura & Stata calcolata con probabilita del 95% e con un fattore df copertura K=2.

il Direttore del Laboratorio if Chimico
Dr. L Frigerio Ordine dei chimici della Lombardia
N° 3221

Walter Cattagni
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4 Analisi chimico/microbiologiche
- & Salute e sicurezza ambienti di lavoro
& |giene degli alimenti
4 Consulenza in campo ecelogice/ambientale

Tromello, 24/07/2013

Rapporto di prova n° 13L_A14025

AR

Spett.le

LAB N2 0533

Membro degll Accordl di Mutuo Riconoscimento

EA, UAF, ILAC

SERVIZI ACQUA POTABILE SPA
VIA XXIV MAGGIO, 169

21015 LONATE POZZOLO VA

Data accettazione: 17/07/2013
Data prelievo: 17/07/2013 09.15.00 Data inizio prove: 17/07/2013
Data fine prove: 24/07/2013
Descrizlone: acqua di rete '
Campionamento: Cliente
Procedura campionamento: ARC/LAB/PT 03 rev. 0
Punto di prelievo: Comune di Lonate Pozzolo Vasca Via Molinelli -
RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita dl misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
* Cloro attivo libera ma/l < 0.03
M.J. (RIE. APAT CNR IRSA 4050 Man,29 2003)
* Colore Sc Pt/Co <5 Accettablle
UN! EN ISO 7887:1997 Sezione 4 :
* QOdore Assente Accettabile
M.U, 927:94
Ca Sapore Assente Accettabile
M.U. 923:94
* Torbidita NTU 0.18 £0.04
M. (R, UNI EN ISO 7027:2003)
Caoncentrazione loni idrogeno unita pH 7.7+0.2 65 - 9.5
APAT CNR IRSA 2060 Man 20 2003
Conduclbilita a 25°C uSfem 334153 2500
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
* Residuo fisso a 180° mg/ 251
UNI UNICHIM 1050696
Azoto ammoniacale mgfl < 0.050 - 0.5
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003
Azoto nitrico {espresso come NO3) mgfl 122+£1.2 50
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ad 21st 20054110 8
Cloruri mgfl 89108 250
APHA Standard Methods for the Exaimination of Water and Wastewater, ed 21st 20054110 8
Solfati mgfl 9.1x0.9 250
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastawater, ed 21st 2005 41108
Calcio mgfl 353122
EPA 200.7 1994
Magnesio mg/l 9.65 +0.53
EPA 200.7 1994 _
Durezza (da calcolo) °F 131
E£PA 2007 1994 (APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003)
Ferro pgfl <20 200
EPA 200.7 1934
Parametrl microbiologici:
Conta Batteri coliformi a 37°C UFC/100 ml <1 0
UNI EN ISO 93068-1:2002
di cui Escherichia coli UFC/100 ml < 0
UNI EN ISO 9308-1:2002
Conta Enterococchi UFC/100 ml <1 0

UNY EN ISO 7800-2:2003

ARCADIA 5.r.L a sacio unico - La societd dichiara di essere seggetia a direzione e coordinamente da parte della LT SRL, P.I./C.F. 02184940181
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& Analisi chimico/microbiolegiche

. ) > LAB N® 0533
& Salute e sicurezza ambienti di lavero

. L . Membro degll Accordi dl Mutuo Rlconoscimento
4 |giene degli alimenti EA, UAF, TLAC

& Consulenza in campo ecolegico/ambientate

Rapporto di prova n° 13LA14025

Tromello, 24/07/2013

{*) Le prove precedute dall'asterisco non rientrano nelle attivitd accreditate da ACCREDIA,

'

NOTE: UFC =numero
Espressiane del risultati secondo la norma ISO 7218:2007
<1 UFC=0UFC
<4 UFC = numero UFC compreso o uguale tra 16 3 .
<10 UFC = || valare riporiato & da considerars| come "stimato”

Limiti dilegge: (1) Allegato 1 D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31

Trisultati riportati nel prasente rapparto di prova sl iferiscono unicamente al camplong effettivamente sotfoposto a prova.

La procedura di camplonamento & esclusa dai'accreditamento df questo tabarstorio.

Lincertezza o misura, calcolata secondo Ie Procedure Tacniche ARC/LAB/PT/02 8 ARC/LAB/PT/O8, & & dispesizione presso if nostro lsbaratoro su richiesta del cliente.
| parametr conlrassegnali con * sona eseguiti mediante Tutitizza of prave che non rientrano neffAccreditamento ACCREDIA df questo Isboralorio.

Liincerfezza estasa di misura & stata celcolata con probabilita del 95% e con un fattore di copertura K=2,

il Direttore del Laboratorio Il Chimico

Ordine dei chimici delfa Lombardia
N° 3221
Walter Caftagni
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a Analisi chimico/microbiclogiche

4 Salute e sicurezza ambienti di lavoro

4 {giene degli alimenti :

4 Consulenza in campo ecologico/ambientale

Tromello, 24/07/2013

ANAIME

LAB N° 0533

Membro degll Accordl di Mutuo Riconoscimento

EA, UAF, ILAC

Spett.le

SERVIZI ACQUA POTABILE SPA

VIA XXIV MAGGIO, 169

21015 LONATE POZZOLO VA

Rapporto di prova n° 13LA14026 -

17/07/2013
17/07/2013 09.30.00

Data accettazione:
Data prelievo:
Descrizione: acqua di pozzo
Cliente

ARC/LAB/PT 03 rev. 0

Campionamento:
Procedura campionamento:
Punte di prelievo:

Data inizio prove:
Data fine prove:

Comune di Ferno Pozzo n. 3 - Via Marconi dopo il 2° filtro -

17/07/2013
24/07/2013

RISULTATI ANALITIC?
Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
* Cloro attivo libero ma#t < (.03
M. (Rif, APAT CNR IRSA 408 Man,29 2003)
* Colore Sc Pt/Co <5 Accettabile
UNI EN ISO 7887:1897 Sazione 4
* Odore Assente Accettabile
MU 92794 . . — — . —— e e
* Sapore Assente Accettabile
My g239e e e I _
* Torbidita NTU 0.12 £ 0.04
ML (RiE UNIEN 1SO 7027:2003) _— . _— e
Concentrazione ioni idrogeno unita pH 6.9x02 65 -95
APAT CNR IRSA 2060 Man 23 2003 I _ e e .
Conducibilita a 25°C pSfem 462 £ 71 2500
APAT CNRIRSA 2030 Man 292003 S S —_ e
* Residuo fisso a 180° mg/l 347
UN{ UNICHIM 10506:95 B
Azoto ammoniacale mg/l <0.060 ° 0.5
APATCNRIRSA4D30AT Man 202003 . . . . S
Azoto nitrico {espresso come NO3) mg/l 349435 50
.APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ad 21st 2005 4110 8 e e
Cloruri mgfl 19.4£19 250
APHA Standard Methogs for the Examination of Walter and Wastawater, ed 21st 2005 4110 8 )
Solfati mg/l 28.9+ 3.0 250
. APHA Standard Metfads for the Examination of Water and Wasfewaler, ed 215t 2005 41108 _ B
Calcio mag/! 59.1£10.2
EFA 200,7 1994
Magnesio mgfl 117106
_EPA200T t984 V, .
Durezza {da calcolo) °F 20%3
. EPA 2007 1804 (APAT CNR IRSA 2040 AMan202003) . e [ e -
Ferro ug/t <20 200
N — —— e
Parametri microbiologlcl:
Conta Batteri coliformi a 37°C ’ UFC/100 ml o<1 T T
UNIEN 150 9308-1:2002 e . . e
di cui Escherichia coli UFC/100 mi <1 0
UNYEN SO 9308-1:2002 e e . e e I
Conta Enterococchi UFC/100 ml <1 1]
Ui EN 1SO 7899-2:2003

ARCADIA S.x.L. a socio unico - La societd dichiara di essere soggetta a direzione e coordinamenta da parte della LT SRL, P../C.F. 02184940181
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4 Analisi chimico/microbiolagiche

& Salute e sicurezza ambienti di lavoro

4 |giene degli alimenti

& Consulenza in campo ecologico/ambientale

LAB N® 0533

Membra degll Accord| dl Mutuo Riconoscimento
EA, UAF, ILAC

Rapporto di prova n® 13LA14026

Tromello, 24/07/2013

{*) Le prove precedute dall'asterisca non rentrana nelle attivita accreditate da ACCREDIA.

NOTE: UFC = numero
Espressione dal risullati secondo [a norma IS0 7218:2007
<1 UFC=0UFC
<4 UFC = numero UFC compreso o ugualetral1e 3
<10 UFC = il valore riportato & da considerarsi come "stimato”

Limiti di legge : (1) Allegato | D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31 '

1 risuitati riportati nel presenta rapporto di prova sl riteriscono unicamente al campione effettivamente solioposto a prova.
L& procedura di campionamento & esclusa dalf'acoreditamento df questo Iaboratorio.

L'incertozza of misura, calcolata secondo fe Procedure Tecniche ARC/LAB/PT/02 8 ARC/LAB/PT/08, & a disposizione presso i nosiro laboratorio su richiasta el ciiants.
1 parametri contrassagnati con * sono eseguitl mediante I'utilizzo di prove che non rientrano nellAccreditamento ACCREDIA di questa faboratario,

L 'incertezza eslesa di misura & stata calcalata con prababilita def 95% e con un fattore di copertura K=2.

I Direttore
Dr. Luc

If Chimico

Ordine dei chimici della Lombardfa
N° 3221
Walter Cattagni
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T

4 Analisi chimico/microbiologiche LAB N® 0533

- & Salute e si ienti di- :
R SIC_ur?zza a!‘nblentl di lavoro Membro degll Accardl dl Mutuo Riconascimento
4 |giene degli alimenti EA, UAF, ILAC

4 Consulenza in campe ecologico/fambientale

Spett.le

SERVIZ]I ACQUA POTABILE SPA
VIA XXIV MAGGIO, 169

21015 LONATE POZZ0L0 VA

Tromello, 24/07/2013
Rapporto di prova n° 13LA14027 _ ,
Data accettazione: 17/07/2013
Data prellevo: 17/07/2013 10.00.00 i Data Inlzio prove: 17/07/2013
Data fine prove: 24/07/2013
Descrizione: acqua di rete
Campionamento: Cliente ‘
Procedura camplonamento:  ARC/LAB/PT 03 rev. 0 '
Punto di prelievo: Comune di Femno Asilo Nido - Via Ticino -
RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di mlsura Risultato Limite di
Metodo legge {1)
* Colore Sc PtCo <5 Accettablle
UNI EN S0 7887:1997 Sezions 4
* Odore Assente Accettabile
M.U. 927:94
* Sapore Assente Accettabile
MU 923:94
' * Torbidita NTU 0.14 £0.04
M.1 (Rif. UNI EN ISO 7027:2003)
Concentrazione ioni idrogeno unita pH 7.8+£0.2 6.5 - 9.5
APAT CNR IRSA 2060 Man 28 2003
Conducibilita a 25°C pSfcm 283+ 45 2500
APAT CNR IRSA 2030 Man 26 2003
* Residuo fisso a 180° mg/l 212
LNt UNICHIM 10506:96
* Cloro attivo libero . mg/l <0.03
M., {Rif. APAT CNR IRSA 4080 Man.29 2003)
Azoto ammoniacale mgfl <0.050" 0.5
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 28 2003
Azoto nifrico (espresso come NO3) mg/l 6206 50
APHA Standard Mathods for the Examination of Water an! Wastewatsr, ed 215t 2005 4110 B
Azoto nitroso espresso come NO2 (da calcolo) mgfl <0.07 0.5
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
* Clorito pgl n.r. {LOD 1} 200
M.1 (Rif. APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaler, ed 21st 2005 4110 )
Clorur mgl 91109 250
APHA Standard Methads for the Examination of Waler and Wastewstar, ed 215t 2005 4110 B
Solfati mg/l 75+08 250
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005 4110 8
Calclo mgfl 25.0+1.6
EPA 200.7 1994
Magnesio mg/l 6.84 £0.38
EPA 200.7 1994 _
Sodio maf 229144 200
EFA 200.7 1994
Potassio mgf 1.31£0.19
EFA 200.7 1994
Durezza {da calcolo) °F 9.1+0.6
EFA 200.7 1994 {APAT GNR IRSA 2040 A Man 28 2003}
Alluminio pall <20 200
EPA 200.7 1994
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& Analisi chimico/microbiologiche

4 Salute e sicurezza ambienti di lavoro

4 igiene degli alimenti

& Consulenza in campo ecologico/ambientale

Rapporto di prova n° 13LA14027

LAB N® 0533

Membro degll Accord! dif Mutup Riconoscimento

EA, UAF, ILAC

Tromello, 24/07/2013
Nome prova _ Unita di misura Risultato Limite di-
Metodo legge {1}
Ferro : po/t <20 200
(EPA200.71984 . . . e et e e e e e . e i
Manganese ' pg/l 2+1 50
EPAROO7 1994 . e e e e e — _ .
Piombo : Hg/l <1 10
EPA 200.7 1894
Rame Hg/l 3x2 1000
_EPA200.7 1994
* Parametri microblologici: .
Conta Batteri coliformi a 37°C UFCM00 ml <1 0
UNI EN 150 9308-1:2002 J R e e e L . o e
di cui Escherichia coli UFC/00 mi <1 0
UNI EN IS0 8308-1:2002 R e . R — B .
Conta Enterococchi UFC/100 mi <1 0
UMENISO7899-2:2003 e e e e e e+ -
Conteggio delle colonie su agara 37° C UFC/mI <1
UNI EN IS0 8222:2001 ]
* Conta Stafilococchi patogeni : UFC/250mi <1 0
Uil 10676:08
* Ricerca Salmonella spp Pres/Assin 1 It Assente
M.\ (RIFISO 19250:2010) . .
(") Le prove precedute dall'asterisco non rientrano nelle atlivita accreditate da ACCREDIA.
LOD: firnile of rilevabilitd; individua la minima concentrazione che il melodo analitico pud determinare.
n.r.; non rifevebile; indica un valora inferiore a LOD.
NOTE: UFC = numero
Espresslone del risultati secondo la norma [SO 7218:2007
<1 UFC = 0 UFC
<4 UFC = numerc UFC compreso ougualetrafe 3
<10 UFC =il valore riportato & da conslderarsl come "stimato"
Limiti di legge : (1) Allegato | D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31
1 risuitali fipertali nel presente rapporfo df prova si fifariscono unicaments al campione effaliivaments soffoposlo a prava.
La procedura di campicnamento & esclusa dail'accraditamento i questo lahoratorio,
Lineeftesza di misurs, caloolala secondo Je Procedure Tecniche ARG/LAB/PT/0Z 8 ARC/LAB/PT/O8, & a disposizione presso if nostro laboralorio su richiasta dal cliente.
| parametri contrassegnati con * sono eseguitl medianie l'ulilizzo di prove che non riantrano neiAccreditamento ACCREDIA di quasio laboratorio.
L'incertezza estesa di misura @ stata calcolata con probabilita det 95% e con un faftore di copertura K=2.
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