readia g

& Analisi chimico/microbiologiche LAB N° 0533

4 Salute e sicurezza ambi i
o ) lenti di lavoro Membro degli Accordi di Mutuo Riconascimento
& |giene degli alimenti EA, UAF, ILAC

4 Consulenza in campo ecologico/ambientale

Spett.le
SERVIZI ACQUA POTABILE SPA
VIA XXIV MAGGIO, 169

Tromello, 28/10/2013 21015 LONATE POZZOLO VA

Rapporto di prova n° 13LA20547

Data accettazione: 23/10/2013
Data prelievo: 23/10/2013 09.15.00 Data inizio prove: 23/10/2013
Data fine prove: 25/10/2013
Descrizione: acqua di rete
Campionamento: Cliente
Procedura campionamento:  ARC/LAB/PT 03 rev. 0
Punto di prelievo: Comune di Lonate Pozzolo Ufficio Igiene Via Gavour -
RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
* Cloro attivo libero mg/l < 0.03
Mi (R{ APAT CNR JRSA 4080 Man.29 2003)
* Colore Sc Pt/Co <5 Accettabile
UNIEN IS0 7887:1597 Sezione 4 __
* Odore Assente Accettabile
M.U. 927:94
* Sapore Assente Accettabile
M. 92394
* Torbidita NTU 0.15 £ 0.04
M.!. (Rif. UNI EN ISQ 7027-2003)
Concentrazione ioni idrogeno unita pH 7.2x02 6.5 - 9.5
APAT CNR IRSA 2060 Man 2¢ 2003
Conducibilita a 25°C pS/cm 333 + 52 2500
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
* Residuo fisso a 180° mg/l 250
UNI UNICHIM 10506:96
Azoto ammoniacale mg/l < 0.050 0.5
APAT CNR IRS5A 4030 A1 Man 29 2003
Azoto nitrico (espresso come NO3) mgfl 12012 50
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wasfewaler, ed 21st 2005 41108 } .
Cloruri mgfl 108+1.1 250
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005 4110 8
Solfati mag/l 9.0+09 250
AFHA Slandard Melhads for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005 41108
Calcio mag/l 34322
EPA 200.7 1994
Magnesio mg/l 8.84 + 0.48
EPA 200.7 1994 ;
Durezza (da calcolo) °F 12+ 1
EPA 200.7 19594 (AFAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003)
Ferro g/l <20 200
EPA 200.7 1994
Parametri microbiologici:
Conta Batteri coliformi a 37°C UFC/100 ml <1 0
UNI EN ISO 8308-1:2002
di cui Escherichia coli UFC/100 ml <1 0
UNI EN ISO 9308-1.2002
Conta Enterococchi UFC/100 ml <1 0

UNILEN IS0 7899-2:2003
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ACCREDIA &

L*ENTE ITALIANO Dl ACCREDITAMENTO

& Analisi chimico/microbiologiche LAB N® 0533

i ’ o
Salute e sicurezza amblentl di lavoro Membro degli Accordi di Mutuo Riconescimento
4 |giene degli alimentli EA, UAF, ILAC

& Consulenza in campo ecologico/ambientale

Rapporto di prova n° 13LA20547

Tromello, 28/10/2013

(*) Le prove precedute dall'asterisco non rientrano nelle attivita accreditate da ACCREDIA.

NOTE: UFC = numero
Espressione del risultati secondo la norma I1SQ 7218:2007
<1 UFC = 0 UFC
<4 UFC = numero UFC compreso o ugualetral ed
<10 UFC = il valare riportato & da considerarsi come “stimata”

Limiti di legge : (1) Allegato | D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31

1 risuftati iportali nel presenle rapporto di prova si riferiscono unicamente al campione effettivamente sotfoposto a prove.

La procedura ¢ campionamento & esclusa dall'accreditamento di queslo Jaboralorio

Lincertezza di misura, calcolata secondo fe Procedure Tecniche ARC/LAB/PT/O2 e ARC/LAB/PT/08, & a disposizione presso i nostro Jaboratorio su richiesta del cliente.
1 parametri contrassegnali con * sono eseguili mediante {'utilizzo di prove che non rentranc nell'Accreditamento ACCREDIA di quesio laboratorio.

L'incertezza estesa di misura @ stata calcolata con probabilita del 95% e con un fattore di copertura K=2.

Il Direttore (del Laboratorio Il Chimico
Dr. Luca Frigerio Ordine dei chimicj,della Lombardia
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=vArcadia - gy

4 Analisi chimico/microbiologiche

4 Salule e sicurezza ambient] di lavoro
4 Igiene degli alimenti

4 Consulenza in campo ecologico/ambientale

Tromello, 28/10/2013

LAB N° 0533

ACCREDIA :S

L'ENTE [TALIANO D} ACCREDITAMENTO

Membro degli Accordi di Mutuo Riconascimento

EA, UAF, ILAC

Spett.le

SERVIZI ACQUA POTABILE SPA

VIA XXIV MAGGIO, 169

21015 LONATE POZZOLO VA

Rapporto di prova n° 13LA20548

Data accettazione: 23/10/2013
Data prelievo: 23/10/2013 09.45.00 Data inizio prove: 23/10/2013
Data fine prove: 29/10/2013
Descrizione: acqua di rete
Campionamento: Cliente
Procedura campionamento: ARC/LAB/PT 03 rev. 0
Punto di prelievo: Comune di Lonate Pozzola Scuola Media S. Antonino -
RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
* Colore Sc Pt/Co <5 Accettabile
UNI EN IS0 7887:1997 Sezione 4
* QOdore Assente Accettabile
M.U. 927:94
* Sapore Assente Accettabile
M.U. 923.94
* Torbidita NTU 0.18 = 0.04
M.1. (Rif. UNI EN ISO 7027:2003)
Concentrazione ioni idrogeno unita pH 89=x+02 65 - 95
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita a 25°C uS/cm 412 + 64 2500
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2603 :
* Residuo fisso a 1680° mg/l 309
UN! UNICHIM 10506:96
* Cloro attivo libero mg/l < 0.03
M.i. {Rif. APAT CNR IRSA 4080 Man. 20 2003)
Azoto ammoniacale mg/t < 0.050 0.5
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 25 2003
Azoto nitrico (espresso come NO3) mgy/l 29.0+29 50
APHA Standard Methods for ihe Examination of Water and Wastewaler, ed 21st 2005 4110 8 o , y
Azolo nitroso espresso come NO2 (da calcolo) mg/l < 0.07 0.5
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
* Clorito g/l n.r. (LoD 1) 200
M. (Ri. APHA Standard Me!hods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005 4110 D)
Cloruri mgfl 19.1%1.9 250
APHA Standard Metheds for the Examination of Water and Wastewaler, ed 21st 2005 4110 B
Solfati mg/| 278+28 250
APHA Standard Methods for lhe Exemination of Water and Wastewater, ed 21st 2005 4110 B -
Calcio mg/l 53.9+95
EPA 2007 1994
Magnesio mg/l 10.4 £ 0.6
EPA 200.7 1994
Sodio mg/l B8.32 +1.85 200
£PA 200.7 1994
Potassio mg/l 112+ 0.18
EPA 200.7 1994 _
Durezza (da calcola) °F 18+3
EPA 200.7 1994 (APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003)
Alluminio Ha/l n.r, (LOD 2) 200

EPA 200.7 1994

ARCADIA 5.r.L. a socio unico - La societd dichiara di essere sog
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yArcadia ACCREDIA %,

L'ENTE ITALIANO DI' ACCREDITAMENTO

& Analisi chimico/microbiologiche
& Salute e sicurezza ambienti di lavoro

LAB N°® 0533

. . . Membro degli Accordl di Mutuo Riconoscimento
4 [giene degli alimenti EA, UAF, ILAC

& Consulenza in campo ecologico/ambientale

Rapporto di prova n° 13LA20548

Tromello, 28/10/2013

Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
Ferro Ha/l n.r. (Lo 1) 200
EPA 200.7 1994
Manganese Mg/l 2043 50
EPA 200.7 1594
Piombo pg/l n.r. (LOD 0.3) 10
EPA 200.7 1934
Rame ug/l 3x2 1000
EPA 200.7 1994

Parametri microbiologici:

Conta Batteri coliformi a 37°C UFC/100 ml <1 0
UNI EN IS0 9308-1:2002

di cui Escherichia coli UFC/100 ml <1 0
UN! EN IS0 9308-1:2002

Conta Enterococchi UFC/100 ml <1 0
UN! EN IS0 7899-2:2003

Canteggio delle colonie su agar a 37° C UFC/ml <4
UNI EN 1SO 6222:2001
* Conta Stafilococchi patageni UFC/250mlI <1 0
UNI 10678:98
* Ricerca Salmonella spp Pres/Ass in 1 |t Assente Assente

M. (RIfISO 19250:2010)

(*) Le prove precedute dall'asterisco non rientrano nelle attiviti accreditate da ACCREDIA.
LOD: limite di rilevabilitd; individua la minima concenirazione che il metado analitico pud determinare.
n.r.: non rifevabile; indica un valore infenore a LOD.
NOTE: UFC = numero
Espressione dei risuftali secondo la norma ISOC 7218:2007
<1 UFC =0UFC
<4 UFC = numero UFC compreso o ugualeira1e 3
<10 UFC = il valore riporiato & da considerarsi come "stimato”

Limiti di legge : (1) Allegato | D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31

1 fisuitali riportali nel presente rapporto di prova si rifenscono unicamente al campione effeltivamente softoposlto a prova.

La procedura di campionamento @ esclusa dall'accreditamento di queslo faboratorio.

Lincertezza di misura, calcolala secondo le Procedure Tecniche ARCAAB/PT/G2 e ARC/ALAB/PT/08, é a disposizione presso if nostro laboratorio su richiesta del cliente.
| parametni conlrassegnali con " sono eseguili mediante l'ufilizzo di prove che non nentrano nell'Accreditameanto ACCREDIA di questo faboratorio.

L'incertezza estesa di misura & stata calcolata con probabilita del $5% e con un fattore di copertura K=2.
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Ia ACCREDIA X

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDITAMENTO

4 Analisi chimico/microbiolagiche LAB N° 0533

4 Se?lute g S'C_UF?ZZE ambienti di lavoro Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimenta
4 Igiene degli alimenti EA, UAF, ILAC

4 Consulenza in campo ecologico/ambientale

Rapporto di prova n° 13LA20548

Tromello, 28/10/2013

I Direttore
Dr. Lu

Laboratorio Il Chimico
Frigerio Ordine dei chimicihdelia Lombardia
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ACCREDIA

L'ENTE [TALIANO DI ACCREDITAMENTO

sAreadia A X

& Salute e sicurezza ambienti di lavoro Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimenta
4 lgiene degli alimenti EA, UAF, ILAC

4 Consulenza in campo ecologico/ambientale

& Analisi chimico/microbialogiche LAB N° 0533

Spett.le
SERVIZI ACQUA POTABILE SPA
VIA XXIV MAGGIO, 169

Tromello, 28/10/2013 21015 LONATE POZZOLO VA

Rapporto di prova n° 13LA20549

Data accettazione: 23/10/2013
Data prelievo: 23/10/2013 10.15.00 Data inizio prove: 23/10/2013
Data fine prove: 29/10/2013
Descrizione: acqua di rete
Campionamento: Cliente
Procedura campionamento: ARC/LAB/PT 03 rev. 0
Punto di prelievo: Comune di Lonate Pozzolo Mensa scuole elementari - Via Volta -
RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
* Colore Sc Pt/Co <5 Accettabile
UN! EN SO 7687:1997 Sezione 4
* Qdore Assente Accettabile
M.U.927:94 _ - i
* Sapore Assente Accettabile
M.U. 92394
* Torbidita NTU 0.22 + 0.04
M.1. (Rif. UNI EN ISO 7027:2003)
Concentrazione ioni idrogeno unita pH 7.5+0.2 65 - 9.5
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita a 25°C uS/em 337 + 53 2500
APAT CNR IRSA 2030 Man 25 2003 _ .
* Residuo fisso a 180° mg/t 253
UN! UNICHIM 10506.96
* Cloro attivo libero mg/| <0.03
M.I. (Rif. APAT CNR IRSA 4080 Man. 29 2003)
Azoto ammoniacale mag/l < 0.050 0.5
APAT GNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003
Azoto nitrico (espresso come NO3) mg/l 11.7+1.2 50
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005 4110 B
Azoto nitroso espresso come NO2 (da calcolo) mgfl < 0.07 0.5
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
* Clotito Tl n.r. (LoD 1) 200
M.L (Rif. APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005 4110 2}
Cloruri mag/l 111 +1.1 250
APHA Standard Methods for the Examination of Waler and Waslewater, ed 21st 2005 4110 B
Solfati mg/| 8.9:0.9 250
AFHA Standard Methods for the Examination of Waler and Wastewater, ed 21st 2005 4110 8
Calcio mg/l 33.0+21
EPA 260.7 1594
Magnesio mg/l B.49 + 0.47
EPA 200.7 1994
Sodio mg/l 176+ 3.4 200
EPA 200.7 1994
Potassio mg/l 1.08+0.18
EPA 2007 1994 ; )
Durezza (da calcolo) °F 12+1
£PA.200.7 1994 (APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003)
Alluminio Ha/l <20 200
EPAZ00.7 1994 —
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=\ Arcadia

4 Analisi chimico/microbialogiche
4 Salute e sicurezza ambienti di lavoro

ACCREDIA

LENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO

N

. Membra degli Accordl di Mutuo Riconoscimenta
4 giene degli alimenti EA, UAF, ILAC

4 Consulenza in campo ecologico/ambientale

LAB N° 0533

Rapporto di prova n° 13LA20549

Tromello, 28/10/2013

Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
Ferro Hart <20 200
EPA 2007 1994
Manganese Hg/l 21 50
EPA 2007 1994
Piombo ugf n.r. (LoD 0.3y 10
EFA 200.7 1994
Rame Mg/l 64 1000

EPA 2007 1994 -
Parametri microbiologici:

Conta Batteri coliformi a 37°C UFC/100 ml <1 0
UNI EN ISO 9308-1:2002 - .
di cui Escherichia coli UFG/100 ml <1 0
UN! EN 1SO 9308-1:2002
Conta Enterococchi UFC/100 ml <1 0
UNI EN IS0 7899-2:2003
Conteggio delle colonie su agar a 37° C UFC/mi <4
UNI EN 150 6222:2001
* Conta Stafilocacchi patogeni UFC/250m| <1 0
UNI 10678:98 o i ;
* Ricerca Salmonella spp Pres/Assin 1 [t Assente Assente

M.1_(RIfISO 19250:2010)

(*) Le prove precedute dall'asterisco non rientrano nelle aitivita accreditate da ACCREDIA.
LOD: limite di nfevabilita; individua fa minima concenlrazione che il meltodo analitico pud determinare
n.r.: non rilevabile; indica un valore inferiare & LOD,
NOTE:  UFC = numero
Espressione dei risultati secondo la norma (SO 7218:3007
<1 UFC = 0 UFC
<4 UFC = numero UFC compreso o uguale tra 1 & 3
<10 UFC = il valore riportato & da considerarsi come "stimato”

Limiti di legge : (1) Allegato | D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31

! nisuftali riportati nel presente rapporto di prova si nferiscono unicamente al campione effettivamente sottoposto a prova

La procedura di campionamento & esclusa dall'accreditamento di questa faboralorio.

Llincertexza di misura, calcolata secondo fe Procedure Tecniche ARCAAB/PTO2 e ARC/LAB/PT/08, & a disposizione pressa it nostro laboratorio Su richiesta del cfiente.
| paramestn conlrassegnali con * sono eseguiti mediante I'utilizzo di prove che non nentrano nellAccreditamento ACCREDIA oi questo laboratorio.

Liincertezza estesa di misura & stata calcolata con probabilita def 95% e con un fattore di coperiura K=2,
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JAPrca

ACCREDIA :3

LENTE [TALIANG DI/ACCREDITAMENTO

& Analisi chimico/microbiclogiche LAB N° 0533
& Salute e sicurezza ambienti di lavoro

Membra degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
4 Igiene degli alimenti EA, UAF, ILAC

& Consulenza in campo ecologico/ambientale

Rapporto di prova n° 13LA20549

Tromello, 28/10/2013

Il Chimico
Ordine dei chimigidella Lombardia
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Arcadia g S

L'ENTE ITALIANG DI ACCREDITAMENTO

& Analisi chimico/microbiologiche LAB N° 0533
4 Salute e si 3 enti 2
; Slcurézza amh\cntl < g Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimenta
4 |giene degli alimenti EA, UAF, ILAC
4 Consulenza in campo ecologico/ambientale

Spett.le
SERVIZI ACQUA POTABILE SPA
VIA XXIV MAGGIO, 169

Tromello, 28/10/2013 21015 LONATE POZZ0OLO VA

Rapporto di prova n° 13LA20550

Data accettazione: 23/10/2013
Data prelievo: 23/10/2013 10.45.00 Data inizio prove: 23/10/2013
Data fine prove: 29/10/2013
Descrizione: acqua di rete
Campionamento: Cliente
Procedura campionamento:  ARC/LAB/PT 03 rev. 0
Punto di prelievo: Comune di Ferno Asilo Nido - Via Ticino -
RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
* Colore Sc Pt/Co <5 Accettabile
UNY EN ISO 78871997 Sezione 4
* Odore Assente Accettabile
M.U. 927:394
* Sapore Assente Accettabile
M.U. 923.94
* Torbidita NTU 0.19+0.04
AL, {Rif. UNI EN ISQ 7027:2003)
Concentrazione ioni idrogeno unita pH 6.9=+0.2 6.5 - 9.5
APAT CNR iRSA 2060 Man 29 2603
Conducibilita a 25°C uS/em 423+ 65 2500
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003 n
* Residuo fisso a 180° mg/l 317
UNI UNICHIM 10506:96
* Cloro attivo libero ma/l < 0.03
M.1. (Rif. APAT CNR IRSA 4080 Man. 29 2003)
Azoto ammoniacale mg/l < 0.050 0.5
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003
Azoto nitrico (espresso come NO3) mg/l 321=+3.2 50
APHA Standard Methads for the Examination of Water and Wastewaler, ed 21st 2005 41108 .
Azoto nitroso espresso come NO2 (da calcolo) mg/l < 0.07 0.5
APAT CNR IRSA 4050 Man 29 2003
* Clorito g/l n.r. {Loo 1) 200
M. (Rif APHA Standard Methods for the Examination of Water and Waslewaler, ed 21st 2005 4110 D)
Cloruri mgfl 19.1+1.9 250
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewalter, ed 21st 200541108
Solfati mag/l 282+2.8 250
APHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewaler, ed 21st 2005 4110 8 _
Calcio mg/l 51.6+9.1
EPA 200.7 1994
Magnesio mgfl 9.87 + 0.54
EPA 200.7 1994
Sodio mgfl 7.84 +1.56 200
EPA 200.7 1994
Potassio mg/l 1.08+0.18
EPA 200.7 1994
Durezza (da calcolo) °F 17+ 3
EPA 200.7 1994 (APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003)
Alluminio Kafl <20 200
EPA 200.7 1984
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4 Analisi chimico/microbiologiche

4 Salute e sicurezza ambienti di lavero

4 |giene degli alimenti

4 Consulenza in campo ecologico/ambientale

Rapporto di prova n° 13LA20550

ACCREDIA :'S

L'ENTE ITALIANO DI ACCREDI[TAMENTO

LAB N°® 0533

Membro degli Accordi dl Mutuo Riconoscimento
EA, UAF, ILAC

Tromello, 28/10/2013
Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
Ferro Ha/l 55+ 37 200
EPA 2007 1994
Manganese pg/l 4+1 50
EPA 200.7 1994
Piombo pafl n.r. (LoD 0.3) 10
EPA 200.7 1994
Rame Ha/l 75 1000
EPA 200.7 1994 S
Parametri microbiologici:
Conta Batteri coliformi a 37°C UFC/100 m| <1 0
_UNI EN 18O 9308-1:2002 - ——
di cui Escherichia coli UFC/100 ml <1 0
UN{ EN ISO 9308-1:2002
Conta Enterococchi UFC/100 ml <1 0
UNI EN IS0 7899-2:2003
Conteggio delle colonie su agar a 37° C UFC/ml <1
UNI EN iSO 6222:2001
* Conta Stafilococchi patogeni UFG/250ml <1 0
UNI 1067898 I :
* Ricerca Salmonella spp Pres/Assin 11t Assente Assente

M1 {RIf.ISO 19250:2010)}

(*) Le prove precedute dall'asterisco non rientrano nelle attivita accreditate da ACCREDIA,
LOD: limite di nlevabifita, individua la minima concentraziane che il metodo analitico pud delerminare.
n.r.. non rifevabile, indica un valore inferiore a LOD.
NOTE: UFC = numera
Espressione dei risultati secondo la norma ISO 7218:2007
<1 UFC =0 UFC
<4 UFC = numero UFC compreso o ugualetrale3
<10 UFC =il valore riportato & da considerarsi come "stimato”

Limiti di legge : (1) Allegato | D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31

| Aisultali niportati nel presente rapporto di prova si nferiscono unicamente al campione effettivamente softoposlo a prova,
La procedura di campionamenlo e esclusa dalf'accreditamento di questo faboralorio.

Lincertezza di misura, calcolata secondo fe Procedure Tecniche ARGALAB/PT/02 e ARC/ALAB/PT/O8, é a disposizione presso il nostro lahoratorio su richiesta del cliente
1 paramelri conlrassegnali con * sono eseguili medianta F'ulilizzo di prove che non fientrano nel'Accreditamento ACCREDIA df questo laboratonio.

L'incertezza estesa di misura é stata calcolata con probabilita del 95% e con un faftore di copertura K=2.
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il Direttore del Laboratorio Il Chimico
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