
Ancadia
r  AnaL i s i  ch im i co /m ìc rob io l og i che

a  Sa Iu te  e  s i cu rezza  amb ien t i  d i  Lavo ro

r  l g i ene  deg l i  a t imen t i

r  Consu lenza  i n  campo  ecoLog i co /amb ien taLe

| ||t] ilil til|il illt ilil il] til] tilil ||lll llll lll

Tromello. 0510412013

Data accettazione:
Data prelievo:

Descrizione:

Campionamento:
Procedura campionamento:
Punto di prelievo:

RappoÉo di prova

18t03t2013
18t03t2013 10.00.00

acqua di pozzo

Cliente
ARC/LAB/PT 03 rev. 0
Comune di Ferno Pozzo n.3 - Via Marconi dopo il 2' fi ltro

RISULTATI ANALITICI

LAB NO 0533

Membro degli Accordi di
EA, UAF, ILAC

Spett.le
SERVIZI ACQUA POTABILE SPA
VIAXXIV MAGGIO. 169
21015 LONATE POZZOLOVA

n ' l3LA0519l

Data inizio prove:

Data fine prove:
1810312013
05t04t2013

Nome prova
Metodo

Unità di misura Risultato Limite di
lesse (1)

mg/l < 0.03" Cloro attivo libero
Ml.. (Nl, APAT..9N-F. lR A 49-8.9. Man,29 2903)

* Colore
UN/ E4/-'SQ 7887t1997 Se4lone 4
* Odore

Sc PVCo < 5

Assente

Accettabile

Accettabile

n"""ii"uir"
M.U.927/94
* Sapore
M,U,923_84

Torbidità
..M,1. (Rtf,.qN_l F.N..III 70272003)

NTU

Assente

0.09 r 0.04

Concentrazione ioni idrogeno
AP_AT .CNR |RSA 2060 M?n .29-.?Qp3.. . ... ............

Conducibilità a 25'C
APAT.oN-R tB_s_4.299Q Maq ?e 2003
* Residuo fisso a 180'
UNI UNICHIM 10506:96

Azoto ammoniacale
AP_AT QNR lR$A 4Q30 a1 Ma\ 2 2903

Azoto nitrico (espresso come NO3)
..AP_HA Standgrd Mellod|.f_oLth9..Er4.mn.?!!o,n e:|..Wil-eJ.A\d w:p-s-!ewate4 ed 21s-!.2005 4110 B

Cloruri
.APHA Sta1dAlcf Mgthods fo! the Ercllljr-qliq0..of .WAl9r and lvastewatgr, ed 21st 2005 4110 B

Solfati
APtjA..Standa.rd Melhods..tot.the ElamÌnatlon of Water and WastewateL ed 21st 2005 411O B

unità pH

pSr;;

mg/l

;ti
mg/l

;s,|

7.0 r .0,2

446 r 68

335

n.r. (LOD 0.007)

3,i.i i i,.i
20.4 *.2.0

6.5 -  9.5

2500

250

0.5

50

25i

mg/l

rsir

31 .3  r  3 .1

87.2 t 14.2Calcio
EPA 200.7 1994

Magnesio
EP-4 2,90,7 1ee4

Durezza (da calcolo)
EPA 2Q0,7 1ee4 6PAr qNB lRsA_2940.A..Wn ?9 2993).

Ferro
EPA 200.7 1994

Parametri microbiologici:

mg/l

.F

14.3 r  3.1

2 8 r 5

pg/l < 2 0 200

Conta Batteri coliformi a 37'C
UNI EN ISO 9308-1:2OO2

di cui Escherichia coli
UNI EN ISO 9308-1:2002

Conta Enterococchi

UFC/100 ml

ùròiióo 'r
urclróo rr

< 1 n

0

0

< 1

< 1
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Rapporto di prova n'13LA05191

LAB NO 0533

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, UAF, ILAC

Tromeffo. 0510412013

(*) Le prove precedute dall'asterisco non rientrano nelle attività accreditate da ACCREDIA.
LOD: limite di rilevabilità; individua la minima concentraione che it metodo anatitico puó determinare.
n.r.: non rilevabile: indica un valore inferiore a LOD.

NOTE: UFC = numero
Espressione dei risultati secondo la norma ISO Z21g:2007
<1 UFC =0 UFC
<4 UFC = numero UFC compreso o uguale tra I e 3
<10 UFC = il valore riportato è da considerarsi come,'stimato',

Limiti di legge : (1) Attegato I D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31

I risultati ripottati rappotto di prova unicamente al sottoposto a prova.
La procedura di campionamento è esclusa dal,accreditamento diLd y'u@urd ur ca,nponameoro e egusa oail,accnèdtamento di QueEto laboratoio.

i'!!!3iîi,î,!IÌ!!2:-i*:".:::*::.1:,y-!:!f!j9!e iactr-eanrnz e ARclLAB/prns, è a disposizione pre#o it nostro taboratoio su ichiesta det ctiente.t.parameti contrassegnati con'eno.eseguiti mediante I'utitizzo di pioie che non rientrano nett'Acqeaiaà;:r:à';ó;{ÉEiÀA ;i;;:;'Éí:;X;ZL'inceúezza estesa di misura è stata calcolata con probabiliÈ det 9s% e con un fàioié al iopenura x=2.

llChimico

Ordine dei chimici della Lombardia
N" 3221

Walter Cattagni
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