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Spett.le
SERVIZI ACQUA POTABILE SPA
VIA XXIV MAGGIO, 169
21015 LONATE POZZOLOVA

Rapporto di prova n' 13LA08622101

Tromef lo. 2310512013

Data accettazione:

Data prelievo:

Descrizione:

Gampionamento:

Procedura campionamento:

Punto di prelievo:

Data inizio prove:

Data fine prove:

14t0512013

15t0512013

Unità di misura Risultato Limite di

Composti organo alogenati:

Tricloroetilene+tetracloroetilene
M.t.l8if 4P4!9!!L t8s4"5150 Man.2e 2003)

Tricloroetilene
. M.tJEif APAT CNR 1RSA 5150 Man.29 20Q3)

Tetracloroetilene

10ug/l

pgil

3.4 r 0.9

0.6 r 0.2

IrSll 2.8 t 0.7
f C/VR /RS,4 Man.29 2003) __

Trialometani totali
_al J&ilaP lLql B IBSAI 1_89 Me!2929W

Triclorometano

1nus/l

ugll

n.r. (LoD 0.02)

n.r. (roD 0.02)

-L|L(&ÍAFq,AM !8tAÉ1 it M?!'9j993L-
Dibromoclorometano

APAT CNR /RSA 5I5O

pg/l n.r. (LoD 0.02)

2003)

Bromodiclorometano
M.t. (Rif APAT CNR IRSA 5150 Man.29 2003)

Bromoformio
M.t. (Rif APAT CNE |RSA 5150 Man.29 2003)

Aftrí composti organo alogenati:

vgll n.r. (LOO 0.02)

ps/l n.r. (LoD 0.02)

1,1,1-Tricloroetano
M.t. (Rif APAT CNR IRSA 5150 Man.29 2003)

Fluorotriclorometano (Freon 1l )

pg/l n.r. (LOD 0.02)

ps/l 0.8 t0.2
M.l. (Rif APAT CNR IRSA 5150 Man.2g 2003) __

1,1,2 Triclorotrifl uoroetano (Freon 1't 3) pg/l n.r. (LOD 0.02)

Tetracloruro di Carbonio frsfl n.r. (LOD 0.02)

M.I. (Rif APAT

LOD: limíte dirilevabilità: indívidua la minima concentrazione che íl metodo analitico può determinare

n.r.: non rilevabile; indica un valore inferiore a LOD.

Limiti di legge : (l ) Allegato I D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31

I risultati ilportati nel presente rappono dt prova softoposto a ptova,

La procedura di campbnanento è esclusa dall'accreditamento di questo laboratorio.
L'iÀcerteza di misuÀ, ca/co/ata secondo Ie procedure Tecnhhe ARC/LAB/PT/02 e ARQ/\AB/PT/08, è a disposizione presso il nostro laboratorio su ríchiesta del cliente

ipresenterapportodiprovapuòessereriprodottosolointegralmente,Laiproduzioneparzia!edjqUestorapportodiprovaèammessaso/odopoautorizazjones
Liincedezza estesa dl misura è stata catcotata con probabilità del 95% e con un fattore di copeftura K=2.
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RappoÉo di prova n' 13LA08622101

llDirettore

Tromello, 2310512013

llChímíco

Ordine dei chimici della Lombardia
N'3221

Walter Cattagni

Dr.
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