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Tromello, 3110512013

Data accettazione:

Data prelievo:

Descrizione:

Campionamento:

Procedura campionamento:

Punto di prelievo:

Spett.le
SERVIZI ACQUA POTABILE SPA
VIA XXIV MAGGIO. 169
21015 LONATE POZZOLOVA

n'13L410196

Data inizio prove:

Data fine provel
14/A5t2013

1510512013

Nome prova Unità di misura Risultato Limite di

Metodo legge (1)

Composti organo alogenati:

Tricloroetilene+tetracloroetilene
M.t. (Ríf APAICNR |RSA 51_50 Man29 ?0!g

10ugil

30ps/l

ug/l

14.3 r 3.6

Tricloroetilene

Tetracloroetilene
M.t. (Rif APAT CNR IRSA.5150 Man.29 2003)

Trialometani totali
M.l. (Rif APAT CNR IRSA 5150 Man".29 20031 .

Triclorometano
M,I, IRif APAT CNR

uS/l

ps/

3.4 r 0.9
M.t. (Rif AP,AT CNR |RSA 5J50 Man.29 2003) _.

10.9 t2.7

0.9 r 0.2

0.9 r 0.2

Dibromoclorometano
M.t IBÍA?AICNR |RSA e150 Man.29.2003)

Bromodiclorometano

t'S/l n.r. (LOD 0.02)

ugil

Hvr r

n.r. (LOO 0.02)

M.t. (Rif APAT CNR |RSA 51Q9*M9!.29 2003)

Bromoformio
i,t tJEfAeAL cN818q41L50 Man.N 2003)

Altri composti organo alogenati:

n.r. (LOD 0.02)

1.1 .1-Tncloroetano
M.t. (Rit APAT CNR |RSA 5150 Man.29 2Q99 ..__

Fluorotriclorometano (Freon 1 1 )

ug/l 0.9 r 0.2

ug/l 23.6 r 5.9

,AJ,(RifAPAr,9NElES4,qrpA?!2e-,--
1,1,2 Triclorotrifluoroetano (Freon 1 I 3)

M.!.(Rif APAT CNR |RSA 5150 Man.29 2003)

Tetracloruro di Carbonio

ps/l n.r. (LOD 0.02)

ug/l n.r. (toD 0.02)

M.I. (Rif APAT CNR

LOD: limite dirilevabilità: individua Ia minima concentrazione che il metodo analitico può determinare.

n.r.: non rilevabile: indica un valore inferiore a LOD.

Limiti di legge : (1) Allegato I D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31

La procedura di campionamento è esclusa dall'accreditamento di questo laboratorio
L'i;certezza di misura, calcolata secondo le Procedure Tecniche ARC/LAB/PT/02 e ARC/UB/PT/08, è a disposizione presso il nostro laboratorio su richiesta del cliente

||presenterapportodiprovapuòessereriprodottosolointegralmente'Lariproduzioneparzialediquestorapportodiprovaèammessaso|odopoautorizazionesÚifa
L'incertez.a estesa di misura è stata calcolata con probabilità del 95% e con un fattore di copertura K=2.
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SaLute e sicurezza ambienti dì lavoro

lgiene degti alìmentì

Consulenza in campo eco[:gico/ambientaLe

Rapporto di prova n" 13L410196

Tromello, 3110512013

Note
Revisione del Rapporto di prova 1 31A08628/01 del 23105/201 3

ll Direttore I Laboratorio llChimico
Ordine dei chimici della Lombardia

N" 3221
Walter Cattagni

Dr. Lu, tgerio
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