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Rapporto di prova n® 17LA01172

Data accettazione: 23/02/2017
Data prelievo: 23/02/2017 Data inizio prove: 23/02/2017
Data fine prove: 03/03/2017
Descrizione: Acqua di rete
Campionamento: Cliente
Procedura campionamento: ARCONS/PT 03 rev. 0
Punto di prelievo: Comune di Lonate Pozzolo Bar Tornavento -
RISULTAT! ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
Cloro attivo libero mg# 0.63
APAT CNR IRSA 4080 Man 25 2003
Colcre Sc PCo <5 Accettabile
Uni EN ISO THET 2012 Method L3
QOdore Assenie Accettabile
MU 927.54
Sapore Assente Accettabile
MU 92354
Torbidita NTU 0.18
UNI EN 18O 76272003
Concentrazione ioni idrogeno unitd pH 7.7 65 -95
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilitd a 20°C pSiem 587 2500
APAT CNR IRSA 2030 Man 28 2003
Residuo fisso a 180° mgft 440
UNI UNICHIM 10506°96
Azotc ammoniacale gt < 0.050 0.5
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003
Azoto nitrico (espresso come NO3) mgA 33¢ 50
APHA Standard Methods for the Examination of Water end Wastewater, e 215t 2005 4110 8
Cioruri mg/l 128 250
APHA Standard Methods for the Exemmation of Waler and Wastewater, ed 215t 200541108
Solfati mg/l 227 250
APHA Standard Methods for the Examination of Water end Weslewater, ed 2151 20054110 B
Calcio mg/l 86.8
EPA 200 7 1984
Magnesio mg/l 21.4
EPA 200 7 1994
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Rapporto di prova n® 17LA01172

Lonate Pozzolo, 08/03/2017

Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo iegge (1)
Burezza (da calcolo} °F 31
EPA 200.7 1994 (APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003)
Ferro ygft <20 200
EPA 200.7 1994
Parametri microbiotogici:
Conta Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mi <1 o]
UNT EN ISC 9308-1.2002
di cui Escherichia coli LFC/100 mi <1 o]
UNI EN 1SD 9308-1:2062
Conta Enterococchi UFG/100 mi <1 1]

UN? EN IS0 7698-2:2003

NOTE: UFC = numerg

Espressione dei risultati secondo la norma 150 7218:2007

<1 UFC =0 UFC

<4 UFC = numero UFC compreso o ugualetra 1 e 3
<10 UFC = il valore riporiato & da considerarsi come “stimato™

Limiti di legge : (1) Alegato | D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31

! nisultat nperiah nel presente ropporto ¢ prova s Aferisconc unicamente sl campione effettivamenle soltoposto a prova.

It presente rapporto di provs pud essere riprodolie $olo integraimente. La riproduzione parziale di quesio rapporo of prova & ammessa solo dopo autonzzazione scrifta di Arcadia Consulting Srl

It Chimico

Ordine dei chimici delfa Lombardia
N® 3221
Walter Cattagni
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SERVIZI ACQUA POTABILE SPA
VIA AMORO, 1

Lonate Pozzolo, 08/03/2017 21010 FERNO VA

Rapporto di prova n° 17LA01173

Data accettazione: 23/02/2017
Data prelievo: 23/02/2017 Data inizio prove: 2310212017
Data fine prove: 03/03/2017
Descrizione: Acqua di rete
Campionamento: Cliente
Procedura campionamento:  ARCONS/PT 03 rev. 0
Punto di prelievo: Comune di Lonate Pozzolo
Scuota Elementare Via Volla -
RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
Cloro attivo tibero mgft 0.06
APAT CNR IRSA 4080 Man 29 2003
Colore Sc PUCo <5 Accettabile
UNI EN ISC 7687.2012 Mathod D
Odore Assente Accettabile
MU 92704
Sapore Assente Accetlabile
MU 92394
Torbidita NTU 0.1
UNI EN ISO 70272003
Concentrazione ioni idrogeno unita pH 8.2 8.5 - 95
APAT CNR (RSA 2060 Man 28 2063
Conducibilita a 20°C uStem 248 2500
APAT CVR IRSA 2030 Mar 29 2003
Residuo fisso a 180° mg/l 186
UNI UNICHIM 10506 95
Azolo ammoniacale mg/l < 0.050 0.5
APAT CNR IRSA 4030 AT Men 29 2003
Azoto nitrica {espresso come NO3) mgf 5.1 50
AFHA Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, ed 21st 2005 4116 8
Cloruri mg/l 8.8 250
APHA Standard iethods for the Examinaton of Water and Wastewaler, ed 21st 2005 4116 8
Solfati mg/l 8.8 250
APHA Standsrd Mathiods for the Examination of Water and Wastewater, e0 Z1st 2005 4110 8
Calcio mg/l 249
EFA 200 7 1994
Magnesic mgfl 567
EPA 200 7 1894
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Rapporto di prova n° 17LA01173

L.onate Pozzolo, 08/03/2017

Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)

Burezza {da calcolo) °F 8.6
ERA 200 7 1994 {APAT CNR IRSA 2040 A Man 29 2003)

Ferro pg/l 68 200
EPA 200.7 1994

Parametri microbiologici:

Conta Batteri coliformi a 37°C UFCHM00 ml <t 0
UNI EN ISO 9308-1:2002

di cui Escherichia coli UFCH00 mi <1 4]
UN{ EN IS0 9308-1:2002

<1 4]

Conta Enterococchi UFC/100 mi
UNI EN ISO 7859-2: 2003

NOTE: UFC = namero
Espressione dei risultati secondo la norma ESO 7218:2007
<1 UFC =0 UFC
<4 UFC = numerc UFC cormpreso o ugualetra 1 e 3
<10 UFC = il valore siportato & da considerarsi come "stimate”

Limiti di legge : {1) Allegato | D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31

I rsuMtati nportak nel presente rapporio di prova si nfeniscono unicamants al campione effeltivementa saltoposlo a prova.

il presente rapports o prova puc essere nprodalto sole inlegralmente. La riproduzione parziale di questo rapporto di prova é ammessa solo Yopo aultorizzarione scritta df Arcadia Consulting Srt

ARCADIA CONSULTING Sorl. & woo

= b [T

if Chimico

Ordine dei chirmici della Lombardia
Ne 3221
Walter Cattagni
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SERVIZI ACQUA POTABILE SPA
VIA AMORO, 1
21010 FERNO VA

Rapporto di prova n° 17LA01174

Data accettazione: 23/02/2017
Data prelievo: 23/02/2017 Data inizio prove: 230212017
Data fine prove; 03/03/2017
Descrizione: Acqua direte
Campionamento:; Cliente
Procedura campionamento: ARCONS/PT 03 rev. 0
Punto di prelievo: Comune di Ferno Scuola Elementare Via 5 Martiri -
RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
Colore Sc PYCo <5 Accettabile
UNIEN ISO T887:2012 Method £
Odore Assente Acceftabile
MU, 927:94
Sapore Assente Accettabile
MU 923 94
Torbidita NTU 0.12
UNI EN ISC 7027.2003
Concentrazione ioni krogeno unita pH 8.2 65 -85
APAT CNR IRSA 2050 Man 29 2003
Conducibifity a 20°C pSicm 262 2505
APAT CNR IRSA 2030 Man 28 2003
Residuo fisso a 180° mghi 197
UNI UNICHIM 10506'96
Cloro attivo libero mg/l 6.20
APAT CNR IRSA 4080 Man 20 2003
Azcolo ammoniacale mg/l < 0.050 0.5
APAT CNE IRSA 4030 A1 Man 29 2603
Azoto nitrico (espresso come NO3) mg/l 8.4 50
APHA Stangard Methods for the Examinahon of Waler and Wastewater, ed 215t 20054110 B
Azoto nitroso (espresso come NO2) myfi < .07 0.5
APAT GNE IREA 4056 Man 29 2003
Clorito ugll M.r.{Lob 1y 200
APHA Standard Methods for the Examination of Waler and Westewater, ed 215! 2005 4118 D
Cloruri magfl 6.5 250
APHA Standard Methods for the Exarmnalion of Waler and Wastewaler, ed 21st 2605 4116 8
Solfati mg/i 83 250
APHA Standard Methods lor the Examinabon of Water end Wastewater, ed 215t 2005 4110 8
Pagina1di 3
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Rapporto di prova n° 177LA01174

Lonate Pozzolo, 08/03/2017

Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)

Calcio aglel]] 32.8
EPA 200.7 1994

Magnesio mgft 7.82
EFRA 200.7 19584

Sodio mgf 127 200
EPA 2007 1964

Potassic mgfl 1.29
EFA 200.7 1984

Durezza (da calcolo) °F 11
EPA 200.7 1994 (APAT CNR IRSA 2040 A Man 28 2003}

Alluminio uafl 30 200
EFPA 2007 1944

Ferro ugh 23 200
EPA 2007 18994

Manganese pgh 3 50
EPA 200.7 1994

Piombo Ha/l LI (L0D 0.3} 10
EPA 200.7 1994

Rame pait n.r LoD 1) 1000
EPA 260.7 1954

Parametri microbiofogici:

Conta Batteri coliformi a 37°C UFC/00 mi <1 0
UNI EN ISC 9308-1:2002

di cui Escherichia coli UFC/100 md < 0
UNI EN ISC 9308.1°2002

Conta Enterococchi UFCHO0 mi <1 0
UNIEN IS0 76292 2003

Conleggic delie colonie su agara 37° C UFC/mi 12
UNI EN IS0 6222:2001

Conta Stafilococchi patogeni UFC/250mi <1 0
UNI 1067868

Ricerca Saimonella spp Pres/Ass in 1 It Assente Assente

150 19250.2010

LOO bmste dr rilevabilita; individua e minima concentrazione che I} metode anakitico pud determinare

# £ non Alevabile, indice un vators inferiore LOD
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Rapporto di prova n° 17LA01174

l.onate Pozzolo, 08/03/2017

NOTE. UFC = numero
Espressione dei fisultati secondo la norma 1SO 7218:2007
<1 UFC =0 UFC
<4 UFC = numero UFC comprese o uguale fra 1 e 3
<10 UFG = il valore riportato & ¢a considerarsi come "slimatn”

Limiti di leage : (1) Allegato | B.Lgs 2 Febbraio 2001, i. 31

! risultat npontal ne! presente rapporto o prova 8 NIENSCoND UNICAMTente al campione effetivamenie soltopasto & prova
il presente rapporto o prova pud essers nprodotio solo integraimente. La riproduzione parziale o QUBSIC rapporto or prova & 3Mmmessa Soio dopo aulorizzazione schitla o Arcadia Consultng Sri

!l Chimico

Ordine dei chimici della Lombardia
N° 3221
Walter Cattagni

7 ABO N\ )2
{PrROFESS ) %1
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SERVIZI ACQUA POTABILE SPA
VIA AMORO, 1

21010 FERNO VA

Lonate Pozzolo, 08/03/2017

Rapporto di prova n® 17LA01175

Data accettazione: 2310212017
Data prelievo: 2310272017 Data inizio prove: 23/02/2017
Data fine prove: 03/03/2017
Descrizione: Acqua direte
Campionamento: Cliente
Procedura campionamento: ARCONS/PT 03 rev. 0
Punto di prelievo: Comune di Ferno Asilo Nido Via Tigino -
RISULTATI ANALITICH
Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
Colore Se PtiCo <5 Accettabile
UNFEN iSO 7887.2612 Method D
Odore Assente Accettabile
MU 92782
Sapore Assente Accetiabile
MU 02354
Torbigita NTU 0.12
LINIEN iSO 7027 2003
Concentrazione ioni idrogeno unita pH g1 65 -85
APAT CNR IRSA 2060 Man 29 2003
Conducibilita a 20°C uSicm 250 2500
APAT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Residuo fisso a 180° my/i 188
UNTUNICHIM 10506:95
Cloro attivo libero mg/t ¢.10
APAT CNR IRSA 08B0 Man 29 2003
Azoto ammoniacale mg/l < 0.050 05
APAT CNR IRSA 4030 A1 Man 29 2003
Azoto nitrico {espresso come NO3) mg/| 6.1 56
AFHA Standard Methods for the Examination of Waler ang Wastewater, ed 21st 200541108
Azato nilroso {espresso come NO2) mof| < 0.07 0.5
APAT CNR IRSA 4650 Man 29 2003
Clorite pgfl n.f. (LOD 1 200
APHA Standard Methods for the Examnation of Water and Wastewaler, ed 21st 20054110 0
Clozuri mg/l 8.3 250
APHA Standard Methods for the Exammation of Water and Wastewater, ed 21st 2005 4110 B
Solfati mgfi 7.4 250
APHA Stendard Maethods for the Examination of Waler and Wastewater, ed 21st 5005 4110 8
Pagina 1 di 3
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Rapporto di prova n® 17LA01175
l.onate Pozzolo, 08/03/2017

Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1}
Calcio mg/| 26.9
EPA 200.7 1594
Magnesio mg/| 6.15
EPA 200.7 1994
Sadio mgf t7.4 200
EPA 200.7 1994
Potassio mg/i 1.15
EPA 200.7 1994
Durezza {da calcolo} °F 9.3
EPA 200 7 1994 (APAT CNR IRSA 2040 A Man 2§ 2003)
Atluminic paft 22 200
EPA 200 7 1994
Ferro ugfl < 20 200
EPA 200.7 1994
Manganese g/l 5 50
EPA 200 7 1994
Piombo wall n.r (LoD o s) 10
EPA 200.7 1994
Rame pafl <3 1000
EPA 200 7 1994
Parametri microbiologici:
Conta Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mI <1 0
UN! EN IS0 9308-1.2002
di cui Escherichia coli UFC/100 mi <1 0
UNYEN IS0 9308-1:2002
Conta Enterococchi UFCH00 mi <1 0
UNI EN IS0 7899.2 2003
Conteggio delle colonie su agara 37° C UFCImi <4
UNJ EN ISC 6222 2001
Conta Stafiiccocchi patogeni UFC/250ml <1 ]
UNI 1067698
Pres/Ass in 1t Assente Assente

Ricerca Salmonelia spp
ISC 19250.2010

LOD kmife o nilevabiila, indwidua la minima concentrazione che i melodo ansfitice pud determinare.
£ rnon figvabide, indics ur valore infenore LOO
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Rapporto di prova n° 17LA01175

Lonate Pozzolo, 08/03/2017

NOTE: UFC = numero
Espressione dei risultati seconde la norma 1SQ 7218:2007
<1 UFC = 0 UFC
<4 UFC = numero UFC compresc o uguale tra 1 e 3
<30 UFC =1l valore riporato & da consicerarsi come “stimale”

Limiti di legge : (1) Allegato | D.Lgs 2 Febbraio 2001, n. 31

! risultel riporiali nel presente rappomo di prova S ATENsScona Unicaments o campione efeltivamente soltoposio a prova. )
H presente rapperto o prove put essers nprodotic sola infegraimente. La riproduziens parziale o questo rapporto o prova & ammessa sofo dopo autorizzezione scrifta o Arcadr Consulting Sri

i Chimico

Ordine dei chimici delta Lombardia
N® 3221
Waiter Cattagni
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SERVIZI ACQUA FOTABILE SPA
VIA AMORO, 1

21010 FERNO VA

Rapporto di prova n° 17LA01176

Data accettazione: 2310212017
Data prelievo: 23/02/2017 Data inizio prove: 23/02/2017
Data fine prove: 03/03/2017
Descrizione: Acqua di rete
Campionamento: Cliente
Procedura campionamento: ARCONS/PT 03 rev. O
Punto di prelievo: Comune di Ferno Scuola Media Via Marco Palo -
RISULTATI ANALITICI
Nome prova Unita di misura Risultato Limite di
Metodo legge (1)
Colore Sc PYCo <5 Accetiabile
UNFEN ISD 7887:2612 Methog D
Odare Assente Accettabile
MU 927.04
Sapore Assente Acceltabile
MU 923:84
Torbidita NTU 0.12
UNF EN 1SD 70272003
Concentrazione ioni idrogeno unita pH 8.1 6.5 -95
APAT CNF IRISA 2060 Man 29 2003
Conducibilita a 20°C pSfcm 266 2500
APLT CNR IRSA 2030 Man 29 2003
Residuo fisso a 180° mgft 200
UNI UNICHIM 1050588
Cloza atlivo kiberp mg/l 0.13
APAT GNR IRSA 4080 Man 28 2003
Azoto ammoniacate mg/l < 0.050 0.5
APAT CNR IRSA 4030 AT Man 29 2003
Azoto nitrico {espresso come NO3) mg/l B.g 50
APHA Standerd Methods for the Examimnation of Waler ang Waslewater, o 2151 2005 4110 8
Azolo nitroso (espresso come NO2) mg/l <0.07 0.5
APAT CNS IRSA 4050 Man 25 2003
Clorito pafl N Lon g 200
APHA Slandard Methods for the Examination of Waler and Wastewater, ed 21st 2005 4116 6
Cloruri mgft 8.5 250
APRA Standard Mathods for the Examinalion of Water and Wastewaler, ed 21st 2005 4110 8
Solfali mg/| 8.7 250
APHA Standerd Methods tor the Exammation of Water ang Weslewaler, ed 215! 2005 4110 §
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Rapporto di prova n° 17LA01176

Lonate Pozzolo, 08/03/2017

Nome prova Unita di misura Risuitato Limite di
Metodo legge (1)

Calcio mgfl 338
EPA 200.7 1994

Magnesio mg/l 8.08
EPA 200.7 1954

Sodio mgfl 11.9 200
EPA 2067 1994

Potassio mgfl 1.27
EPA 200.7 1934

Durezza (da calcolo) °F 12
EPA 2007 1994 (APAT CNR 1254 2040 A Man 29 2003}

Allumiric (o]} 22 200
EPA 2057 1994

Ferro paf 20 200
EPA 200.7 1994

Manganese pg <1 50
EPA 200.7 1894

Piombo pg/l n.7.{LOD 0.3) 10
EPA 2007 1694

Rame Mg/l nr{Loo 1 1000

EPA 200.7 1994
Parametri microbiclogici:
Conta Batteri coliformi a 37°C UFC/100 mi <t 0
UNI EN 1SO 9308-1:2002

di cui Escherichia coli UFC/100 mi <1 G
UNI EN ISO D308-1:2002

Conta Enterococchi UFC/100 mi <1 G
UN! EN ISO 7B99-2 2003

Conteggio delie colonie su agar a 37° C UFCHmI 6
UN! EN 150 62222001

Conta Stafilococehi patogeni UFC/250mt <1 0
UNI 1067898

Ricerca Salmonella spp Pres/Assin 11t Assente Assente
150 15250.2010

LOE. hmite th rdevabina, individus la minima Concenrazione che if metodo analfico puo delerminare
it non rifevabile, ndhca ur valore inferiore LOD
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Rapporto di prova n° 17LA01176

Lonate Pozzolo, 08/03/2017

NOTE UFC = numerg
Espressione dei risultati secondo la norma ISO 7218:2007
<1 UFC = 0 UFC
<4 UFC = numero UFC compreso o uguals tra 1 e 3
<10 UFC = il valore riperiato & da considerarsi come "stimato”

Limiti d legge : (1) Allegato | D.Lgs 2 Febbraio 2001, n, 31

| nseltali nportati nel presente mpporio o prova & nfanscon unicamente of campions efftlivamente solfoposto a prove,
# presente rapporto o prova pub essere riprodotio sofo integralmente. L riproduzione perzisle df questo rapporlo oi prova é ammesss solo dopo autorizzanne scritts o Arcadka Consutting $rf

It Chimico

Ordine dei chimici delfa Lombardia
N° 3221
Walter Cattagni
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